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PODATKI ZA OBRAZEC NACRTA RAZSVETLJAVE

Naziv in naslov upravitelja razsvetljave

Obéina Vrhnika
Trzaska 1

1360 Vrhnika

Opredelitev vrste razsvetljave

Javna razsvetljava (cestna
razsvetljava, razsvetljava javnih
povrsin, dekorativna razsvetljava,
razsvetljava objektov)

Kraj oz. lokacija razsvetljave (celotno podroéje obgine): Obéina Vrhnika
Povrsina obéine 11556 km2
Stevilo prebivalcev: 18075

DolZina osvetljenih ob¢inskih ali drzavnih cest za razsvetljavo
cest (m)

8.000m drzavnih cest
69.897m obdinskih cest

Povrsina osvetljenih nepokritih javnih povrgin (m2) 12.330m2
Povrsina osvetljenih fasad ali kulturnih spomenikov (m2) 7.700m2
PovrSina osvetljenih objektov za oglasgevanje (m2) 0
Stevilo prizigalisé 54
Dolzina kablov (m) 84.197m
Stevilo nameséenih svetilk 1.823
Celotna elektri¢na mo¢ svetilk (w) 121.970
Obéinske ceste | Drzavne ceste Skupaj
Poraba racuni (kWh/leto) 533.007 72.683 605.690
Poraba % 88% 12% 100%
Poraba na prebivalca (kWh/leto) 29,49 4,02 33,51%
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Pravne osnove za izdelavo naérta razsvetljave

Osnovna za izdelavo naérta razsvetljave sta 21. in 29. ¢len Uredbe o svetiobnem onesnazevanju.

21. élen (nacrt razsvetljave)

(1) Upravijavec razsvetljave, katere celotna elektricna moc svetilk presega 10 kW ali 1 kW, &e gre za razsvetljavo
kulturnih spomenikov, fasad ali objektov za oglasevanje, mora izdelati nacrt razsvetljave in ga poslati ministrstvu v
elektronski obliki najpozneje tri mesece po zadetku njenega obratovanja ali tri mesece po njeni obnovi, ki povzrodi
povecanje elektricne modi svetilk razsvetljave za vec kot 15% ali zamenjavo veé kot 30% njenih svetilk.

(2) Ne glede na poroCanje o spremembah razsvetljave iz prej$njega odstavka mora upravijavec razsvetljave vsako peto
leto po zaletku njenega obratovanja nadrt razsvetljave ponovno izdelati in ga poslati na ministrstvo najpozneje do 31.
marca v prvem letu po tem, ko se je kon¢alo obdobje petih koledarskih let obratovanja razsvetljave.

(3) Nacrt razsvetljave vsebuje:

— ime in naslov upravijavca razsvetljave, ~ opredelitev vrste razsvetljave, — kraj razsvetljave, — podatke o dolZini
osvetljenih obdinskih ali drZavnih cest za razsvetljavo cest, — podatke o povrsini osvetijenih nepokritih javnih povrsin za
razsvetljavo javnih povrsin, — podatke o zazidanih povr§inah stavb in nepokritih zazidanih povr§inah gradbenih
inZenirskih objektov za razsvetljavo letalisCa, pristani§éa, Zeleznice, proizvodnih objektov, poslovne stavbe, $portnega
igris¢a ali gradbid¢a, — podatke o osvetljenih povrsinah fasad ali kulturih spomenikih za razsvetljavo fasad oziroma
razsvetljavo kulturnega spomenika, — podatke o objektih za oglasevanje za razsvetijavo teh objektov, — podatke o celotni
elektricni moéi svetilk razsvetijave in Stevilu svetilk, — opis sistema za ugotavijanje ali merjenje porabe elekirike zaradi
obratovanja razsvetljave za razsvelljavo cest in za razsvetfjavo javnih povrsin in — nadin izvajanja obratovalnega
monitoringa, Ce je ta za razsvetljavo predpisan s to uredbo.

(4) Nacrt razsvetijave je treba izdelali na obrazcu, ki ga objavi ministrstvo na svojih spletnih straneh.

29. ¢len (zacetek poroc¢anja)
(1) Upravijavci obstojede razsvetijave morajo prvic poslati ministrstvu nacrt razsvetljave najpozneje do 31. marca 2009.
(2) V nacrtu razsvetljave iz prejSnjega odstavka mora upravijavec obstojeCe razsvetljave navesti poleg podatkov iz 21.
Clena te uredbe tudi podatke o letu, v katerem namerava prilagoditi posamezne svelilke doloébam 4. &lena te uredbe, in
o letu, v katerem namerava prilagoditi porabo elektrike doloébam 5. &lena te uredbe oziroma elektriéno moé svefilk
razsvetljave dolocbam od 6. do 10. &lena te uredbe, pri éemer mora nacérfovati prilagoditev obstofeéih svetilk razsvetljave

enakomerno v celotnem obdobju prehodnega obdobja iz 28. élena te uredbe.

(3) Upravijavci obstojece razsvetljave morajo prvié poslati ministrstvu porodilo o obratovalnem monitoringu za leto 2009
najpozneje do 31. marca 2010.
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Lokacija razsvetljave

1. Razsvetljava cest

Razsvetliava nepokritih povr§in objektov javne cestne infrastrukture, vkljuéno z razsvetljavo nepokritih
povrsin potivalis¢ ob avtocesti, hitri cesti ali regionalni cesti (Razsvetljava javne povrsine)

ID Tip Lokacija

1 Ceste Sinja Gorica

2 Ceste Vrtnarija

3 Ceste Kuclerjeva

4 Ceste Kacurjeva

5 Ceste Vrhnika-Center
6 Ceste Stara Vrhnika
7 Ceste Strmica

8 Ceste Jerinov Gri¢

9 Ceste Zaplana

10 Ceste Podlipa

11 Ceste Lesno Brdo

12 Ceste Drenov Gri¢

13 Ceste Velika Ligojna
14 Ceste Mala Ligojna
15 Ceste Blatna Brezovica
16 Ceste Bevke
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2. Razsvetljava javnih povrsin

Razsvetliava nepokritih povrSin objektov javne infrastrukture v naseljih, namenjene pescem in prometu

pocasnih vozil (kolesa, dostavna vozila in vozila za javni potniski promet), nepokritin povriin parkov in

parkiri§¢ ter drugih podobnih nepokritih povrsin v javni rabi, vkljuéno z razsvetljavo prehodov za pesce na

drzavnih cestah (razsvetljava javne povr§ine)

ID Tip Lokacija

1 Parkirisc¢e Trzaska cesta
2 Parkirisce Vrtnarija

3 Parkiri§¢e Cankarjev trg
4 Parkiri§ce Trzaska cesta
5 Parkiri$ce Cesta 6. maja
6 Parkiri§¢e Trzaska cesta
7 Sprehajalna pot Robova

8 Parkiri§¢e P&R Sinja gorica
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3. Razsvetljava objektov in spomenikov

Razsvetljava nepokritih povrdin parkiri§¢ in drugih nepokritih povrdin ob upravnih zgradbah, stavbah
splosnega druZbenega pomena in drugih nestanovanjskih stavbah, kakrine so stavbe za opravijanje verskih
obredov in pokopaliSke stavbe, vkljuéno z razsvetljavo zunanjih sten teh stavb (v nadaljnjem besedilu:

razsvetljava ustanov) ter razsvetljava kulturnih spomenikov

ID Tip Lokacija

1 Cerkev Hrib

2 Cerkev Bevke

3 Cerkev Stara Vrhnika

4 Cerkev Sveta Trojica

5 Cerkev Mala Ligojna

6 Cerkev Velika Ligojna

7 Cerkev Zaplana

8 Cerkev Smredje

9 Kulturni spomenik Trzaska cesta
10 Kulturni spomenik Vrhnika Mogilnik
11 Cerkev Blatna Brezovica
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4. Grafi¢ni prikaz lokacije svetilk
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5. Graficni prikaz lokacije prizigali§
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Nagért prilagoditve svetilk v skladu z Uredbo o svetiobnem

Na dan 05.03.2019 je stanje svetilk glede na skladnost z uredbo v obéin Vrhnika.

oneshazevanju

Skladnost | Tip svetilke [ Stevilo

Uétre_z;me ] . _Neznanoﬂ - .8.
7 3
Aerolite LSL 30 21
AVANT 19
CiviC 31
CIVIC Vo 3
CT 50
CT, REFLEKTOR 1
CX COMFORT 44
CX CONFORT 6
ECO STREETLINE TWIN 6
GRAH ?? 2
KROPA 11
LED LSL 30 4
LSL 15 (Grah) 1
LSL 30 4
LSL 30 (Grah) 27
LSL 90 (Grah) 1
LUMENIA E LUM 1 23
LUXITELLA XTE 6
LUXTELA XTE 1
LUXTELLA 302
LUXTELLA LED 11
Luxtella XPL 12 6
LUXTELLA XTE 4
LUXTELLA XTE 12 LED 1
MIRA VTP 15
PLURIO 15
PROLINE HSS100A 5
REFLEKTOR 3
SINTEKO CX 24
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SINTEKO CX COMFORT 6
SINTEKO ST 50 9
SITECO 1
SITECO CX COMFORT 1
SITECO DL 500 MIDI-S 1
SITECO SC 100 379
SITECO SC 50 13
SITECO SC100 1
ST 50 65
THORN CIVIC 101
THORN PLURIO 206
THORN PLURIO ORIG. 11
Ustrezne 1452
Neustrezne neznano 17
CcJ 1
CX 1
KN 1
KROPA 70
LV (FUS) 22
REFLEKTOR 14
REFLEKTOR + LSL 30 1
REFLEKTOR LUXTELLA 3
ROMA 158
SFERA 33
ST 2
ST 50 1
UKPO 47
Neustrezne 371
Skupaj 11823

Obcina ima Zeljo, da zagotovi sredstva za uskiaditev svetilk z uredbo v okviru proratunskih postavk, ki so

namenjene vzdrZevanju javne razsvetljave in sicer polovico v letu 2019, drugo polovico pa v letu 2020.

Obcina je v dolotilu uredbe, da mora povpre¢na poraba elektrigne energije v letu zna3ati manj kot 44,5
kWh/leto Ze ustrezno obnovila razsvetljavo in dosega porabo navedeno v uredbi. Poraba elektriéne energije
namenjene osvetlitvi ob&inskih cest znasa v obcini Vrhnika 29,49 kWh/leto, skupaj z drzavnimi pa 33,51 kWh

leto.
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Nacin merjenja porabe elektricne energije

V obéini Vrhnika ni posebnih centralnih nadzornih sistemov preko katerih bi lahko spremiljali rabo energije.
Spremljanje rabe energije se vrsi preko odjemnih mest do katerih lahko dostopa vzdrzevalec distribucijskega
obmodgja, ter vzdrzevalec javne razsvetljave v obcini. Podatki o rabi elekiritne energije se belezijo pri
vzdrZzevalcu distribucijskega omrezZja oz. sistemskemu operaterju distribucijskega omrezja (SODO).
Dolo¢ene svetilke, ki osvetljujejo posamezne stavbe, igri§€a, ipd. so povezane na napeljavo doti¢ne stavbe
oz. objekta in je nemogoce direktno spremljati rabo energijo, temve¢ jo lahko le ocenimo.

Nacin izvajanja obratovalnega monitoringa

Javna razsvetljava v obéini Vrhnika izpolnjuje pogoje za izvajanje obratovalnega monitoringa glede na
indtalirano mo¢ razsvetljave. Le-ta presega pogoj (50 kW) nad katerim je monitoring svetlobnega
onesnazevanja z Uredbo predpisan. Obratovalni monitoring se bo izvedel v obsegu in nha nacin, ki ga

opredeljuje predpis o izvajanju obratovalnega monitoringa svetlobnega onesnazevanja3.

Obratovalni monitoring bo obsegal:

e lzdelavo evidence elektricne energije ter drugih lastnosti svetilk:
o proizvajalec,
o tip,
o mog,
o ustreznost po Uredbi,
o naklon,
o]

» lzracuna rabe elekiri€ne energije za obratovanje, ki se bo nanasal na pridobljene podatke s strani

distributerja elektricne energije, racunov in ocen potrebne energije za obratovanje.
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